附件1：

四川省妇幼保健院    四川省妇女儿童医院

消防设备设施维修改造项目市场调研要求

一、项目概况

第一包：门诊楼楼顶消防设施改造

1、镀锌铁皮共板法兰风管153平方、镀锌铁皮45°防雨弯头17个、防火帆布法兰软接33套、防鼠网7平方
第二包：门诊楼地下室风机房维修

1、门诊楼地下室1号、7号风机房，风机维修4台，电机更换1台。

第三包：门诊楼地下室消防报警系统改造

1、 感烟探测器28个、感温探测器65个、声光报警器4个、输入输出模块8个、手动报警按钮5个、消火栓按钮10个。

第四包：消防主机检修

1、多线控制联动主板（型号：多线IXV1-1）1套、报警及按键主板（型号：3208）1套
第五包：消防设备设施第三方检测

1、包括位于金牛区抚琴西路338号的抚琴院区，以及位于武侯区沙堰西二街290号的院本部所有建筑物。
二、报价要求

1.报价组成：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润，规费，税金等；

2.中标价格将不接受调整。

3.报价方式：固定总价。

三、其他事项

有意愿投标且符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话：65978238
